05-119 Legionowo

Legionowo, dnia 07.02.2024 r.
HKN. 9011.1.40.2024

Gminny Zaklad Komunalny
w Nieporecie

ul. Podlesna 4b

05-126 Nieporet.

ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ
LUDZI DLA WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W STANISLAWOWIE PIERWSZYM
ZA ROK 2023

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie dzialajg na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2023 r.,
poz. 338 z p6z zm.), art. 12 ust. | ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), oraz
§ 21 wst. 11§ 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), biorac pod
uwage sprawozdania z przeprowadzonych badan jakosci wody w 2023 roku w ramach kontroli
wewnetrznej oraz nadzoru sanitarnego nad jakos$cia wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi
STWIERDZA

przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia w Stanislawowie Pierwszym zarzadzanego przez Gminny
Zaklad Komunalny w Nieporgcie, ul. Podlesna 4b, 05-126 Nieporet.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnetrznej nad jakoscia wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
pobrano do badan probki wody ze statych, monitorowanych punktéw czerpalnych z wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia w Stanistawowie Pierwszym zarzadzanym przez Gminny Zaklad
Komunalny w Nieporgcie, ul. Podlesna 4b, 05-126 Nieporet. Probki wody pobierane byly
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Przeprowadzone badania probek wody wykazaty,
ze jakos¢ wody pochodzacej z w/w wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w zakresie
oznaczonych monitoringiem parametrow grupy A i B spelniala wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ).

Otrzymuje:

1. Gminny Zaklad Komunalny w Nieporecie, ul. Podlesna 4b, 05-126 Nieporet
2. Urzad Gminy Nieporet, Plac Wolnos¢ 1, 05-126 Nieporet
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05-119 Legionowo

Legionowo, dnia 07.02.2024 r.
HKN. 9011.1.39.2024

Gminny Zaklad Komunalny
w Nieporecie

ul. Podlesna 4b

05-126 Nieporgt.

ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ
LUDZI DLA WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W JOZEFOWIE ZA ROK 2023

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie dzialajg na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U z 2023 r.,
poz. 338 z p6z. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 22023 r. poz. 537 ze zm.), oraz § 21 ust.
11§ 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), biorac pod uwage
sprawozdania z przeprowadzonych badan jakosci wody w 2023 roku w ramach kontroli
wewnetrznej oraz nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi
STWIERDZA

przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia w Jozefowie zarzadzanego przez Gminny Zaklad Komunalny
w Nieporgcie, ul. Podlesna 4b, 05-126 Nieporet.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnetrznej nad jakoscia wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
pobrano do badan probki wody ze statych, monitorowanych punktéw czerpalnych z wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia w Jozefowie zarzadzanym przez Gminny Zaklad Komunalny
w Nieporgcie, ul. Podlesna 4b, 05-126 Nieporet. Probki wody pobierane byly zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem. Przeprowadzone badania probek wody wykazaly, ze jakos¢
wody pochodzacej z w/w wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w zakresie oznaczonych
monitoringiem  parametrow grupy A i B spelniala wymagania  okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymuje:

1. Gminny Zaklad Komunalny w Nieporgcie, ul. Podlesna 4b, 05-126 Nieporet
2. Urzad Gminy Nieporet, Plac Wolnos¢ 1, 05-126 Nieporet
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